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Beépített erőátviteli teljesítmény: Pcs=42kW  ei:0,2
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MODUSZ./STRING:             14
MODULSOR SZÁM:              1
STRING FESZ:                   448,28V
ÜRESJÁRÁSI FESZ:          544,46V
STRING NÉVL. ÁRAM:        9,38A
STRING ZÁRLATI ÁRAM:     9,88A

PE

NAPELEM FÉM TARTÓSZERK. EPH BEKÖTÉS NAPELEM FÉM TARTÓSZERK. EPH BEKÖTÉS

INVERTER TIP:  FRONIUS
                       SYMO-7.0-3M Light
MAX. DC TELJ:          7000W
MAX. DC FESZ:          1000V
MAX.DC ÁRAM:           16A
DC BEMENETEK SZÁMA: 2+2
NÉVL. AC TELJ:          7000W        
MAX. AC FESZ:          400/230V
MAX. KIMENETI ÁRAM:11,2A
FÁZISSZÁM:                3
LEVÁLASZTÓ TRF:      NEM
BEÉPÍTETT RCD:        NEM

NAPELEM GYÁRTÓ: LUXOR SOLAR
NAPELEM TIP:       ECO LINE M60/300W
TELJESÍTMÉNY:     300Wp
NÉVL. FESZ:           32,02V
ÜRESJÁRÁSI FESZ: 38,89V
NÉVL. ÁRAM:         9,38A
ZÁRLATI ÁRAM:     9,88A

MODUSZ./STRING:             14
MODULSOR SZÁM:              2
STRING FESZ:                   448,28V
ÜRESJÁRÁSI FESZ:          544,46V
STRING NÉVL. ÁRAM:        9,38A
STRING ZÁRLATI ÁRAM:     9,88A
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